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Název
místnosti

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

TECHNICKÁ
MÍSTNOST

Plocha
(m2)

11,04

2,27

7,46

POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKA - ODVODNÍ

POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVODNÍ
SVISLÉ ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ DN 100 - KLESAJÍCÍ

PRIMÁRNÍ OKRUH TEPELNÉHO ČERPADLA

SVISLÉ KLESAJÍCÍ POTRUBÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

-JEDNÁ SE O PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH - NUTNO OVĚŘIT AUTORIZOVANOU OSOBOU

-HODNOTA KOEFICIENTU TŘENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY > 0,6
-VÝPIS SKLADEB - VIZ D.1.1.17 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

Axx

Zxx
W.xx

Kxx

-VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.14 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
-VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.13 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ
-VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.12 VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ
-VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.16 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
-VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.15 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA ZNAČEK

POZNÁMKY
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