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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytápění mateřské školy 

Autor práce:  Tomáš Černý 

Oponent práce: Ing. Jan Topič, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahového 

vytápění, část výpočtová pak obsahuje návrh vytápění objektu s použitím podlahového teplovodního 

vytápění. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo. 

Práce je přehledná, splňuje zadání v celém rozsahu. Gramaticky je práce na dobré úrovni. Student 

pracuje s různými zdroji, které v práci cituje. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Na str. 64 student uvádí výkon TČ v -12 16,5 kW + 9 kW bivalentní zdroj, což je 25 kW, 

potřeba výkonu je ale přibližně 24 kW. Jaký výkon jednotky ale bude ve výpočtové teplotě   

-15 °C, kterou uvádí student jako výpočtovou venkovní teplotu pro Šumperk? 

2. Na str. 70 student navrhuje zdroj tepla pro VZT. Proč při návrhu redukuje potřebný výkon na 

70 % stanoveného skutečného potřebného výkonu? 

3. Z jakého důvodu odpojuje při provozu soustavy na vysoký tarif TČ z ohřevu topné vody pro 

VZT a používá jako zdroj tepla samotný elektrokotel? Nemá TČ lepší topný faktor a není tedy 

jeho provoz ekonomičtější oproti klasickému elektrokotli? 

4. Jak bude fungovat ohřev TV s TČ při teplotě topné vody 45 °C, když ji student v zásobníku 

TV ohřívá elektrickou patronou na 55 °C? 
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5. Jakým způsobem bude regulována celá soustava vytápění jednotlivých místností například 

v přechodném období při solárních ziscích a při ziscích od lidí v jednotlivých místnostech při 

provozu objektu? 

6. Může student osvětlit, na základě čeho volil teploty v provozních místnostech a používaných 

chodbách (např. chodby 15 °C), když v nich standardně probíhá denní provoz, zvláště ve 

školkách, při procházení dětí na toalety a podobně. Je patrné z výkresové dokumentace. 

Závěr: 

Práce je na dobré úrovni a i přes nedořešené některá technická úskalí student prokázal dobré 

znalosti. S ohledem na výše uvedené hodnotím práci jako velmi dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  8. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


