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Kritéria hodnoceni
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Naro¢nost tématu
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Naroénost BP je na standartni urovni.

Rozsah prace 1 narocnost je mirné nadprimérna.

Hodnoceni prace

Splnéni zadani v celém rozsahu.

Prace s literaturou je dobra.

Po formélni strance je prace Citelna, piehledna.
Stylisticka urove je velmi dobra.

Vykresy jsou kvalitné zpracované.

Pripominky a naméty na rozpravu

1
2

Jsou spravné odkazany citace na literaturu (napi. na str. 21, [3] a [7])?

Chladivovy systém split je nespravné nazyvat ,vzduchovou klimatizaci®, kterda ma zajistit
chlazeni v letnim obdobi (str. 62, 64).

Jaka bude vlhkost ve tfidach v zimné (str. 69) pfi Casteéné obsazenosti (nemocné déti apod.)?
Zhodnot'te dané riziko nizké vlhkosti s ohledem na obr. 3.3 na stran€ 25. Nedojde instalaci dané
VZT jesté ke zhorSeni co do minimalni potiebné vlhkosti?

Privod vzduchu do tfidy v letnim obdobi neni dobfe vyieSen (napF. h-x diagram na str. 68).
K naznafenému smiseni vzduchii ve skuteCnosti nedojde. Vzduch vystupujici ze VZT
jednotek o vysoké teploté se bude driet pod stropem, naopak vzduch z vnitinich split
jednotek o teploté necelych 16 °C bude padat rychle doli, coZ bude v daném prostoru
pocitovano nepriznivé.

V posouzeni akustickych poméra neni patmé, zda byl zapocten téZ hluk jednotek split MMK-
APO153H, ktera dle podklada vykazuji kazda 41 dB (napf. na str. 71).

Jak bude pfi spoleéném (sdileném) sani a vyfuku VZT jednotek zaji§téno, aby proudil vzduch
vzdy spravnym smérem?



Praci ma celkové velmi dobrou uroveii a proto ji doporucuji k obhajobé a hodnotim znamkou:

VBmédne _ 8.6.2015

Klasifikac¢ni stupeti ECTS:
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Klasifika¢ni stupnice

Klas. stuperi

ECTS A|{B|C|D
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klasifikace 1 15 2 2,5
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