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Téma prace
- Zdravotné technické instalace v bytovém domé

Narocnost tématu

- Téma svym zadanim i rozsahem patfi k pracem béZného standardu, zadany objekt je dostate¢né veliky
pro aplikaci jednotlivych technologii.

Hodnoceni prace

- stupen splnéni zadani diplomové prace: zadani spinéno v poZadovaném rozsahu

- originalita pfistupu pfi zpracovani tématu: byla projevena v mensim rozsahu,

- teoretické znalosti: v teoretické i vypoctové Casti byly prokazany v potfebném rozsahu

- adekvatnost pouZitych metod: zpracovani vypoctové a textové ¢asti je na dostateéné Grovni, student
vyuZiva pocitacovou podporu jen velmi malo

- logicka stavba prace: prace je pfehlednd, ¢lenénd v souladu s pfedepsanou osnovou

- technicky navrh: ndvrh je proveden dostate¢né, obsahuje viechny pozadované naleZitosti

- vykresova ¢ast: je zpracovana prehledné, s nékterymi technickymi nedostatky

- prace s literaturou vcetné citaci: literarni zdroje jsou &islované a citované

- Uprava préce (text, grafy, tabulky): grafickd droveri prace je dostate&nd, student mohl projevit vice
invence v grafickém zpracovani, véetné schémat. SloZky vykresové Casti nejsou popsany popisovymi
poli a neobsahuji seznam vykresti.

- stylisticka droveri: dobrd

Dotazy a naméty na rozpravu

- MuZe student bliZe vysvétlit tvrzeni na str. 20 a 21, Ze pfi sériovém zapojeni je pritok ¢erpadly identic-
ky, sCitaji se mérné energie a mérna energie dokaZe dopravit vét3i objemové mnoistvi, zatimco pfi pa-
ralelnim zapojeni se s¢itaji pritoky a jsou mensi oproti sériovému zapojeni?

- Pfindvrhu bytovych vodomérii na str. 44 uvadi student Qmax 7 m® (ziejmé by mélo byt v m3/h), pro¢
pak posuzujepriitok na 10 m*/h?

-V navrhu odpadniho potrubi €. 6 na str. 49 uvddi student DN100, pr¢ pak instaluje 75 — PP HT?

- Jak bude zajiSténo hydraulické vyvazeni cirkulaéniho potrubi Tv?

- Pdjde napojit, z hlediska spadu, pfipojovaci potrubi WC do odpadniho potrubi s pfipojenim sprchové
vanicky (m.c. 505, 506 — v.¢. 5) a bude svodné potrubi kanalizace vedeno pod zaklady tak jak je vykres-
leno ve vykrese €. 8 (vétev 2-2°) bez dalSich feSeni?

Praci doporucuji k obhajobé a hodnotim ji zndmkou:
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